PROTEZIONE SU PARETE CON PROMASEAL PS - REI 120 - 180

LEGENDA

PROMASEAL PS cuscini intumescenti, termotrasparenti asportabili
Tubo in plastica di diametro max 100 mm
Tubo in acciaio di diametro max 60 mm

Cavi elettrici / Bblindo sbarra in acciaio dim mm 195x106 contenente conduttori in alluminio e rame
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