\ MACF \

kfRAQE& TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA FAN COILS

\ MARF X
¥7R7AEF?§ TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA REFRIGERATA FAN COILS

\7'3—\ TUBAZIONE SCARICO CONDENSA FAN COILS

TUBAZIONI MANDATA E RITORNDO ACQUA CALDA RADIATORI
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

\_MAm DISTRIBUZIONI Al COLLETTORI DI PIANDO: RAME PREISOLATO
\_EAE.E_X @d22Xx1 (3/4"
COLONNE MONTANTI: ACCIAIO NERO CON ISOLANTE

/f\ 309.5 @ 3/4"-1"-1"1/4-1"1/2

\ MACR \ TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA RADIATORI
\__RAE_:R’_)\ DISTRIBUZIONE SECONDARIA
RAME PREISOLATO @16x1

TERMOARREDO IN ACCIAIO
O (] TIPO FONDITAL DECUS O EQUIVALENTE

RADIATORE IN ALLUMINIO CON TESTA TERMOSTATICA

oy
7+
TIPO FONDITAL SAHARA 800/100 O EQUIVALENTE - AT 40°

CAVEDIO SX

Filtro

I I
180 .~ . . . 600
rova ) ) ) : — S : x QUADROTTO RADIANTE LISCIO - MODULO DIM. 600X600 MM
210~ < Rs ’ I B R 600
600
Fum . X QUADROTTO BASE LISCIO - MODULDO DIM. 600X600 MM
600

A 305

{
¢

COLLETTORE PANNELLI RADIANTI

coLL-v CARATTERISTICHE COLLETTORE DI ZONA CON VALVOLE
/100 ELETTROTERMICHE
\ 95+99 PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERD) - N. DERIVAZIONI
M M ] M 1 RAD
o (B (| [ (B ..3? -1/999 CARATTERISTICHE RADIATORE
\ EEEERY PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERD) - POTENZA [W1 - N. ELEMENTI
: 99
\ &
,,,,,,,,,,, g R <LEes | COLLETTORE RADIATORI
\ ' o R S ‘rp———%:- ]
! -3 0 | |1 |
N I I
A I B N od g | A CARATTERISTICHE COLLETTORE COMPLANARE
e — . ¥ RT3 H e =5 T i e S 1 - coLL PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERD) - N. DERIVAZIONI
\ B gt ! . |l . ] . | | . ! | . _— 919/::2 DN TUBAZIONE: @ 3/4' FIND A N.10+10 DERIVAZIONI
[ [ | | U
\ \ } I e > —ix’_:[ ¥ H | o D o | ! @1 OLTRE
| 2ox | i | i I 5 i 5 | i
nEZ N N N ‘ I3 ! =5 ‘ ‘
- \ \ Da o 1 | 1 | N } b= 1} b= } ! FAN COIL A CASSETTA TIPO A - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
\ @” & } H | h b } =08 h @05 } | E : ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x (A1 1/2"
\ ) | ¥ | g;\t K l ; o839 ! ! o859 ; i ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 X @ 1/2"
- I 9= I o o - |
! X | ~ Yo I b | e ) =R | \
I \ —— I }\ I o592 H N | <o = ‘} <o = | }
TS | | | = I | | |
i ‘ ! s ¥ s ! 2ZEW ¥ 4 I ! 0 A+ L] o ! s s ! FAN COIL A CASSETTA TIPO B - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
\ | i Ly HE | «xE= Ly o N e etaseE | 0 | E=ouasosmmmy HE Eusiiir ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x 7 1/2"
180> @ | X | | M i H ! H ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x @ 1/2"
[ ! I 7 :
530 T o | i | | I ) i U i |
: [ \ 7 ] \
) I I | [ I | |l N Il
\ 0 1 o [y [ i [r————== e I 1 | } m . I
\ ) H ¥ i o | L ! H l I TQ N AT H FAN COIL A CASSETTA TIPO C - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
1§ ¥ a = [ U ' L 1 H _OCa I c ;r“CI ' ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x 7 1/2"
\ | | ' | N il | a I ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x @ 1/2"
\ | a I T e ] 1 N 1 | H ]
| | I | | |
I I ! [ ! I
i \1SQ I } | } BC: 2XDN32 } } : I } } } } ! } } } ¥
\ ®) f'\rjo | Bo: zxonaEz | BF: 2XDN6S ||| | N ||| Bc: 2xoNsOD | || Bo: 2xonso x FAN COIL A CASSETTA TIPO D - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
| BF: 2XDN65 | BPR: 2XDN32 | I BF: 2XDN 100 | BF: 2XDN 100 . i
. NN X OM: 1xoNzs ||l K H AN AN i ||| BF: 2XDN 1O X ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x (71/2
\ \ | } UR: 1XDN15 | } UR: 1XDN15 } } \L I } } } | 'UR: 1XDN20 } | } } UR: 1XDN20O I ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x @A 1/2
i ! | e I 17 | [ I ‘l‘ |l L I
T | L [N | <l
\ \ M N N : I M d‘:f> H T ‘ :F‘
I } | BC: 2XDNS8O mR i BC: BXDN65 I i Il N | |
\ \ i T h BF: oxbN-2s T ] BF: 2XDN125 T X iR T | a T o FAN COIL A CASSETTA TIPO E - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
| | X BPR: 2XDN32 | | : oM XN i ! }} | | | ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x 7 1/2"
\ \ i N A UR: 1XDN25 L el H ! ) ol I ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x @ 1/2"
Iy [ B \ “ I - I I b
T T 1 [ I |
\ e e i — et f— o i | -
**************************** Rt St S s SOl T SO W S S I S S SN S i b S B B
\ e = — — 3 i m '\\/‘ r 7 FAN COIL A CASSETTA TIPO F - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
\ | T i N N Q K ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x A 1/2"
| o | N | L Jd ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x @3/4"
! Il \
5 \ i I ! |
[ I I I
ol I
7| L ! 1 H H FAN COIL A CASSETTA TIPO G - INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO
\ o | ! i H ; | ATTACCHI BATTERIA RISCALDAMENTO: 2 x A 1/2"
, } I 'l i N S ATTACCHI BATTERIA RAFFREDDAMENTO: 2 x @3/4"
T — T Forlrf I I I
T \ IHE HE ¥ ] N sa il
Sl \ r H il - i 55 S - _
— * I I |
— i X 1 X Si-100 CARATTERISTICHE FAN COIL
o] N H P 9999 w PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERO) - POTENZA INVERNALE E ESTIVA [W]
b ! } | | I N 9999 W
i i i :
L i I i
R } | } L ! } Lama EL| |
C] ] X : o/01 LAMA D'ARIA - ALIMENTAZIONE ELETTRICA (EL) / AD ACRQUA (AC)
P N I I PROGRESSIVO (LIVELLO/NUMERD) - N. DERIVAZIONI
| | } } } } 1 | } 1800 W
o X 1 X
i K ] i
| |
N N ¥ H X REGOLATORE D'ARIA A PORTATA VARIABILE CON VENTILATORE,
C] I X 5 BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO E FILTRO ASSOLUTO A PIEGHE
] | i L PROFONDE H10 (BOOSTER)
COLONNA MONTANTE I } | } } I | } I } } I } } I I
\ E;EL ;IxEDL;géNFER"jRE } | : } } } } I | }
BF: 2XDN125 RE A I H }\
. . |
\ M- 1XONSS a i }LL ,,,,,,,, o] LL«m i X [ REGOLATORE D'ARIA A PORTATA VARIABILE
\ SRS ED R e M Eebtrom o I ettt e | | CON BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO
|
Lol w T = o
i . Sz g 5
L e SR o o £ £z
‘.- AR >~ =0 =3 x5 VAV
— —. o - E - §' % o Eg RP/PRX CARATTERISTICHE VAV
= e Dx o & ge oo EEEERY PROGRESSIVO (REPARTO/NUMERD) - POTENZA INVERNALE E ESTIVA [W]
X34 Pl = g = fpa 9999 w
o=l 3
w o = wm G
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

VALVOLA MISCELATRICE

| S I I I O B
IS EEEEEEEEEEEEEEEE
5 - s | Il EEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN EEn
| S e s S oo (i i el s i i i il i il i il il
HINEEEEEEEEEEEE I EEEEEEEEEEE
INEEEEEEEEEEEEEEE NI EEEEEEEEEE
L repeper-f L dees®s 01 00 f 0¥ f 0 [ T
IlEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEn

[N N I B | S3NDA UMIDITA RELATIVA £ TERMGRTATO ELETTRGNIGD DIBITALE

VALVOLA DI BILANCIAMENTO

SONDA AMBIENTE PER REGOLAZIONE FAN COIL

REGOLATORE FAN COIL

CENTRALINA REGOLAZIONE PANNELLI RADIANTI

SONDA DI TEMPERATURA

E@EIEK/%%

SONDA ANTICONDENSA

A 318.5

W REGOLAZIONE AMBIENTE +/-3°C
Copertura in Ram
GIUNTI TECNICI
d\ 318 5 ‘ ’ ' . COMPARTIMENTAZIONI REI
2d ""S"a'lvavita N.B. - IL PRESENTE ELABORATO E ESAUSTIVO SOLO PER LA PARTE IMPIANTISTICA, PER L'ARCHITETTONICO VEDERE LE TAVOLE DI
_—— RIFERIMENTO
COMMITTENTE

REGIONE UMBRIA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
USLUmbrlaz 05100 Terni, Via D. Bramante,37

Coperturain Rame : eTe i —

NUOVO OSPEDALE TERRITORIALE DEL
COMPRENSORIO DI NARNI E AMELIA

PROGETTISTI
COORDINAMENTO PROGETTUALE: ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI

ASSOCIATO

Oice

architettura
urbanisti
cades

LENZI CONSULTANT S.r.l. COOPROGETTI SOC. COOP

Progettazione Architettonica: Coordinamento Progettazione Ambientale:

AT Arch. Braccio Oddi Baglioni Ing. Walter Tomassoli
% Arch. Marcella Fedele Coordinamento Progettazione Impiantistica:
Dasa-Ragister Arch. Laura Grimaldi Ing. Valter Fabio Filippetti
R Arch. Eleonora Smargiassi

Via Adda 55 - 00198 Roma www.lenzi.biz - info@lenzi.biz Via della Piaggiola,152 - 6024 Gubbio www.coorpogetti.it - staff@cooprogetti.it

GIOVANNI CUCINI ARCHITETTO
studio radme Qrchitetture

H 8 - & U N T - L E © B/ B &

GROUPE6 ARCHITECTES

G“""“ Progettazione Architettonica:
~ Arch. Olivier Felix-Faure
Ing. Salvatore Carvelli

Progettazione Architettonica Sostenibile:
Arch. Giovanni Cucini
Arch. Davide Brembilla

Cours de la LIbération-Général de Gaulle,98 -38100 Grenoble

Via S.Alessandro, 3 - 24122 Bergamo www.straar.eu - segreteria@straar.eu www.groupe6.fr - architectes@groupe6.fr
MAG 11 CONSEGNA PROGETTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 10 AGGIORNAMENTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
SET 09 ACCREDITAMENTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
MAG 09 AGGIORNAMENTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
NOV 08 CONSEGNA PROGETTO APS ING. VALTER FABIO FILIPPETTI ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
- - - DATA OGGETTO DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO
CAVEDIO SX | [ivPiaN AGGIORNAMENTO DEFINITIVO
IMPIANTI MECCANICI

SCA LA 1 : 20 OGGETTO DELLA TAVOLA N° ELABORATO

DISTRIBUZIONE ACQUA - PIANTA LIVELLO 3 - STRALCIO A 03
CIRCUITO ACQUA CALDA E REFRIGERATA - DISTRIBUZIONE M EC a

FILE: TRO1_V_MECO3A-B_LIV3 rl.dwg




